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Parameter Enhed Analyse fra 

afgang værk1)  

af normalvand 

 fra Værket 

ved Thorsbro 

Beregnet 

blødgjort 

vand fra 

Værket ved 

Thorsbro 

Vandkvalitets-

krav 2) 

Hårdhed, total odH  22 10 5-30 3) 

Calcium (Ca) mg/l 130 40 < 200 3) 

Magnesium (Mg) mg/l 18 18 < 50 

Natrium (Na) mg/l 18 84 < 175 

Fluorid mg/l 0,3 0,3 < 1,5 

Hydrogencarbonat mg/l 353 272 >100 3)
 

 

1) Analyse fra januar 2016 

2) Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1310 af 25.november 2015 

3) Vejledende værdi 


